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　上下水道部では，市民の皆さまに安全でおいしい水をお届けするために，市内の給水栓（じゃ口から出る

水道水）などの水質を定期的に検査しています。平成２２年度の市内の給水栓における水質検査結果（一部

抜粋）は下表のとおりとなっており，水質基準に適合した水道水の安全性を確認しています。

　水質検査の項目・回数や検査箇所などについては，毎年度作成する水質検査計画において定めています。

これまでの水質検査結果や平成２３年度水質検査計画については，企業局ホームページやアクロス十字街

（企業局）１階ホールでご覧いただけます。

水道水質検査結果のお知らせ

平成２２年度の市内給水栓（じゃ口）における水質検査結果（平均値）

備考

恵　山　地　域戸井地域函　館　地　域

水質基準値検　査　項　目 日 ノ 浜大　 澗日　 浦戸　 井旭　 岡赤川高区赤川低区

浄水場系統浄水場系統浄水場系統浄水場系統浄水場系統浄水場系統浄水場系統

病原生物

指標

0000000100個 /  m   L以下一般細菌

不検出不検出不検出不検出不検出不検出不検出検出されないこと大腸菌

無機物質0.040.120.040.080.060.080.1010mg  /  L以下硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

消毒副生成物0.001未満0.0010.0090.0120.0060.0090.0040.1mg  /  L以下総トリハロメタン

色

0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.2mg  /  L以下アルミニウム及びその化合物

0.010.050.01未満0.01未満0.01未満0.010.01未満0.3mg  /  L以下鉄及びその化合物

0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.05mg  /  L以下マンガン及びその化合物

味　覚

9.513.513.913.59.07.47.5200mg  /  L以下塩化物イオン

24241413202218300mg  /  L以下カルシウム、マグネシウム等(硬度)

0.1未満0.10.70.60.30.30.43mg  /  L以下有機物（全有機炭素(TOC)の量）

基礎的

性　状

7.96.87.26.97.57.47.35.8以上8.6以下pH値

異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常でないこと味

異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常でないこと臭気

0.5未満0.5未満1.40.80.5未満0.5未満0.5未満5度以下色度

0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満2度以下濁度

消　毒0.20.20.20.20.40.40.4（0.1mg  /  L以上）残留塩素

備　考

南　　茅　　部　　地　　域椴法華地域

水質基準値検　査　項　目 大　 船臼　 尻尾 札 部木　 直古　 部椴 法 華

浄水場系統浄水場系統浄水場系統浄水場系統浄水場系統浄水場系統

病原生物指標
000000100個  /  m  L以下一般細菌

不検出不検出不検出不検出不検出不検出検出されないこと大腸菌

無機物質0.170.130.140.170.150.0310mg  /  L以下硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

消毒副生成物0.0120.0040.0060.0090.001未満0.0020.1mg  /  L以下総トリハロメタン

色

0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.020.2mg  /  L以下アルミニウム及びその化合物

0.01未満0.060.01未満0.020.01未満0.01未満0.3mg  /  L以下鉄及びその化合物

0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.05mg  /  L以下マンガン及びその化合物

味　覚

8.47.27.98.49.010.6200mg  /  L以下塩化物イオン

201825271832300mg  /  L以下カルシウム、マグネシウム等(硬度)

0.40.30.70.50.20.23mg  /  L以下有機物（全有機炭素(TOC)の量）

基礎的性状

7.37.07.37.37.27.35.8以上8.6以下pH値

異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常でないこと味

異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常でないこと臭気

0.5未満0.60.5未満0.5未満0.5未満0.5未満5度以下色度

0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満2度以下濁度

消　毒0.20.20.30.20.20.2（0.1mg  /  L以上）残留塩素

■　水質検査結果，水質検査計画についてのお問合せ　　浄水課　水質検査担当　　　札４６－３０３１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東部営業所（椴法華支所内）札８６－３５３３
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